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Постановка задачи 
Известно, что удовлетворение современных требований к системам автоматизации нагрева-
тельных печей возможно только в рамках АСУ ТП с обратной связью по температуре нагревае-
мого металла [1–3]. Причем при нагреве массивных заготовок в печах для непосредственного 
измерения доступна лишь температура их поверхности. Температура внутренних точек также как 
и среднемассовая (среднеобъемная) температура не могут быть принципиально измерены инст-
рументальными средствами, определяются они расчетным путем либо непосредственно по мате-
матической модели, настроенной на реальный процесс, либо по разработанным на ее основе ал-
горитмам контроля [4–5]. В связи с этим при построении АСУ ТП нагревательных печей возни-
кает задача разработки приемлемых алгоритмов оценки температурного поля металла по доступ-
ным для измерения величинам процесса. Принципиальная возможность такой оценки определена 
в работе [6], в которой показано, что температурное поле заготовки в некоторый момент времени 
может быть однозначно определено по результатам измерения температуры печи и температуры 
поверхности металла на конечном отрезке времени. Левой границей отрезка должен быть момент 
времени, для которого определяется температурное поле заготовки.  
В работе [7] предложен и опробован алгоритм оценки для случая, когда температурное поле 
металла определяется в классе многочленов второго порядка. В данной работе проведены иссле-
дования по оценке температуры металла многочленом нулевого порядка, иначе говоря, некото-
рым числом, характеризующим все температурное поле. Данные исследования дополняют ре-
зультаты работы [7], но алгоритм выгодно отличается от алгоритма [7] с точки зрения количества 
необходимых вычислений. Последнее может быть важным при построении АСУ ТП, работаю-
щей в реальном масштабе времени. Погрешность оценки температурного поля будет при этом 
достаточно приемлемой величиной хотя бы для задачи определения неизвестной (из-за некон-
тролируемости процесса охлаждения перед посадом в печи) начальной температуры слябов горя-
чего посада, так как по нашим расчетам [4–5] погрешность определения начальной среднемассо-
вой температуры металла в 30 и более градусов практически уже через 10 минут не сказывается 
на точности расчета температурного поля. Длительность же нагрева слябов в неотапливаемых 
методических зонах в любом случае больше этого времени, следовательно, к моменту начала 
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Рассматривается решение задачи оценки температурного поля заготовки по измеряемым 
(наблюдаемым) величинам процесса нагрева – температурам поверхностей и температурам 
сред, омывающих эти поверхности. Необходимым условием разрешимости этой задачи явля-
ется наличие настроенной на «реальный процесс» модели нестационарного теплообмена. 
Приводятся конкретные алгоритмы решения задачи, также определено влияние погрешностей 
измерения температуры на точность оценки. Таким образом, показано, что температурное по-
ле заготовки может быть достаточно точно определено по результатам текущих измерений 
совершенно независимо от предыстории процесса нагрева. Следовательно, непрерывный кон-
троль температуры по ходу процесса нагрева с самого его начала не является в принципе аб-
солютно необходимым для того, чтобы иметь возможность определять температурное поле 
сляба в какие-то ответственные моменты времени. Результаты работы могут быть использо-
ваны при построении автоматизированных систем управления методическими нагреватель-
ными печами прокатного производства. 
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управляемого процесса нагрева погрешность расчета температуры металла, обусловленная не-
точностью оценки начальной температуры, будет незначительной. 
Отметим также, что алгоритмы оценки температуры металла по наблюдаемым величинам 
процесса нагрева разработаны для условий описания процесса теплообмена в конвективной фор-
ме и постоянства теплофизических свойств металла. Однако это не является препятствием для их 
применения в случае лучистого или лучисто-конвективного теплообмена и зависимости тепло-
физических свойств металла от температуры. Дело в том, что для оценки температурного поля 
достаточно иметь небольшую (порядка десяти минут) длительность отрезка наблюдения, а при 
малой длительности, вследствие небольшого диапазона изменения температур, можно описать 
процесс линеаризованным уравнением теплопроводности и всегда можно найти удовлетвори-
тельные значения параметров модели внешнего теплообмена, записанной в конвективной форме, 
каким бы ни был реальный теплообмен, лучистым или лучисто-конвективным.  
 
Решение задачи 
Следуя, например [8, 9], опишем процесс нагрева металла в печи полностью линеаризован-
ным уравнением теплопроводности 
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где ( , )t x   – температура в точке с пространственной координатой x  в момент времени  ,  
a  и   – соответственно коэффициенты температуропроводности и теплопроводности, L  – рас-
четное сечение заготовки, 0 ( )t x – некоторая функция, описывающая начальное температурное 
поле заготовки, 1  и 2  – коэффициенты теплоотдачи с разных сторон обогрева металла, 
имеющих температуры сред П1( )t   и П2 ( )t   соответственно. 
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Подставив в (5) значение .x L , получим соотношение, связывающее наблюдаемую (изме-
ряемую) температуру верхней поверхности сляба ( , )t L  , температуры в зонах разностороннего 
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обогрева металла П1( )t  , П2 ( )t   и искомую функцию 
0 ( )t x . Задача определения 0 ( )t x  из этого 
соотношения является некорректно поставленной и может быть решена при использовании до-
полнительной информации об искомом решении.  
Если предположить, что искомая функция 0 ( )t x  удовлетворительно аппроксимируется вы-
ражением известной структуры, то задача об определении 0 ( )t x  будет заключаться в нахожде-
нии неизвестных числовых значений параметров (коэффициентов) выражения, аппроксими-
рующего 0 ( )t x . 
В [7] решение задачи искали в классе многочленов второго порядка 0 2( )t x bx cx  , где 
, ,b c  – некоторые подлежащие определению коэффициенты. В данной работе исследуются 
свойства алгоритма решения задачи при аппроксимации 0 ( )t x  многочленом нулевого порядка, 
т. е. при 0 0( ) constt x t  . 
Например, для случая, когда 1 2  , П1 П2 П( ) ( ) ( )t t t      алгоритм оценки температуры 
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Из (10) следует, что среднемассовую температуру сляба в момент времени 0  можно опре-
делить по температуре поверхности сляба в некоторый последующий момент времени 0 , по 
температуре печи в моменты времени 0  и 0 , а также и по тому, как изменялась температу-
ра поверхности металла на всем отрезке времени [0, ] . Если же температура печи на этом отрез-
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Для повышения помехоустойчивости процедуры разумнее 0t  определять интегральным или 
точечным методом наименьших квадратов, поэтому запишем уравнение (11) для некоторых мо-
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Апробация алгоритма 
Предложенные алгоритмы оценки опробовали с помощью моделирования. Численные значе-
ния наблюдаемых (измеряемых) величин брали, как правило, из решения так называемой прямой 
задачи: задавались определенным начальным температурным полем 0 ( )t x  и графиками измене-
ния температур П1( )t   и П2 ( )t   на отрезке наблюдения, далее по модели процесса находили на-
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блюдаемую (измеряемую) температуру верхней поверхности сляба ( , )t L   для этого отрезка вре-
мени. Полученные таким образом данные использовали для оценки 0t  по алгоритмам (10), (11) и 






L  . Причем при решении прямой задачи использовали как 
уравнение (5), так и неявную конечно-разностную схему процесса, которую решали методом 
прогонки. 
Исследование показало, что точность оценки 0t  существенно зависит от точности информа-
ции о температуре поверхности заготовки на отрезке наблюдения. Так, для случая, когда ( , )t L   
для отрезка наблюдения определялась по уравнению (5) для равномерного начального темпера-
турного поля 0 0( ) constt x t  , погрешность оценки была практически нулевой. В других случа-
ях погрешность оценки определялась возможной точностью аппроксимации действительного 
начального температурного поля многочленом нулевого порядка.  
При определении ( , )t L   для отрезка наблюдения по конечно-разностной схеме процесса по-
лучали при прочих равных условиях большую погрешность оценки 0t , чем при вычислениях по 
уравнению (5). Очевидно, это объясняется погрешностью определения ( , )t L  , возникающей из-
за различия моделей, используемой в прямой задаче и задействованной в алгоритме оценки.  
Влияние погрешностей измерения температуры поверхности на точность оценки 0t  с помо-
щью алгоритма (14) приведено в таблице. 
 
Влияние погрешностей измерения температуры поверхности  




поверхности, С  
Модуль погрешности 
оценки 0t , С  
Модуль погрешности 
оценки 0t  по алгоритму 
работы [7], С  
1 0 0 0 
2 5  9 10 
3 10  17 19 
4 15  26 28 
5 20  34 37 
6 25  43 47 
 
В таблице данные приведены для случая нагрева слябов из углеродистой стали с 0,1 мL   и 
числом Био, равным 1,5. При этом на истинное значение температуры поверхности металла на 
всем отрезке наблюдения накладывалась постоянная систематическая погрешность положитель-
ного или отрицательного знака. Эти же исходные данные использовались и для оценки начально-
го температурного поля слябов по алгоритму работы [7], в котором, к месту заметим, полагалось, 
что это температурное поле описывается многочленом второго порядка 0 2( )t x bx cx  . Затем 
по найденному температурному полю вычислялась среднемассовая температура и определялась 
погрешность ее оценки, которая приведена в четвертом столбце таблицы.  
Как видно из таблицы, погрешность оценки среднемассовой температуры сляба по алгорит-
му работы [7] даже больше, чем по формуле (14). Вероятнее всего, это обусловлено большей 
сложностью алгоритма [7] и, в связи с этим, и большей его погрешностью. По этой причине ал-
горитм (14) предпочтительнее алгоритма работы [7]. 
Кроме того, точность оценки 0t  определялась и в случае действия случайных помех, гене-
рируемых с помощью датчика случайных чисел. В вычислительном эксперименте случайные 
помехи изменялись в следующих диапазонах температур: [ 5; 5], [ 10; 10], [ 15; 15],       
[ 20; 20], [ 25; 25], С     . При этом были получены соответственно следующие максимальные 
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значения модулей погрешности оценки 0t : 2, 4, 6, 8,10 С . Таким образом, погрешность оценки 
заметно меньше, чем для предыдущего случая. Полученный результат согласуется с известными 
физическими рассуждениями, ведь случай с постоянной систематической погрешностью счита-
ется наиболее тяжелым.  
В работе оценили погрешность расчета температурного поля заготовки, обусловленную тем, 
что его реальное начальное температурное поле 0 ( )t x  заменяется равномерным начальным тем-
пературным полем 0 0( ) constt x t  . Эта погрешность для любой координаты x  в любой мо-
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Из формул (15) и (16) видно, что погрешность вычисления температурного поля заготовки, 
обусловленная неточностью определения его начальной температуры, убывает с течением вре-
мени. Причем, как это хорошо известно, медленнее всего убывает первый член ряда в (15) и (16), 
нетрудно видеть, что его постоянная времени равна 2 21( )L a  . Если считать, что процесс удов-
летворительно завершается за три постоянные времени, то можно утверждать, что погрешность 
определения начального температурного поля после истечения времени 2 213 ( )L a    практиче-
ски не сказывается на точности расчета температурного поля. Отсюда также можно сделать вы-
вод, что нет никакого смысла в большей длительности отрезка наблюдения при реализации алго-
ритма оценки.  
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EVALUATION OF THE TEMPERATURE OF A MASSIVE BODY  
ON MEASURABLE VALUES OF THE HEAT EXCHANGE PROCESS 
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The solution of the problem of estimating the temperature field of the billet from the measured 
(observed) values of the heating process to the surface temperatures and the temperatures of the me-
dia washing these surfaces is considered. A necessary condition for the solvability of this problem is 
the presence of a non-stationary heat exchange model tuned to the "real process". Specific algo-
rithms for solving the problem are given, and the influence of temperature measurement errors on 
the accuracy of the estimate is determined. Thus, it is shown that the temperature field of the billet 
can be determined quite accurately from the results of the current measurements completely inde-
pendently of the prehistory of the heating process. Consequently, continuous monitoring of the tem-
perature during the heating process from its very beginning is not in principle absolutely necessary in 
order to be able to determine the temperature field of the slab at some crucial time. The results of  
the work can be used in the construction of automated control systems for methodical heating fur-
naces of rolling production. 
Keywords: billet temperature field, evaluation algorithm, measured values, process observa-
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